
ого инженера 
|бороны России 
. Белолуцкий 

2 0 2 1 г .

График работ
ПУ №1, ПУ №2 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России 

на декабрь 2021 года по г. Севастополю

№ Вид работ Дата начала работ Дата окончания 
работ Ответственные лица

1) Техническое обслуживание КТП-2()86

1.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.
- Измерение меаллосвязи;
-Измерение сопротивления контура заземления.

01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. 
Начальник ЭТЛ Енин Р.А.

1.2 Очистить здание от посторонних объявлений 01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.



2) Техническое обслуживание ТП-33( 34

2.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;
- Измерение меаллосвязи;
-Измерение сопротивления контура заземления.

01.12.2021 31.12.2021
Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. 

Начальник ЭТЛ Енин Р.А.

3) Техническое обслуживание ТП-33(127

3.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;
- Измерение меаллосвязи;
-Измерение сопротивления контура заземления.

01.12.2021 31.12.2021
Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. 

Начальник ЭТЛ Енин Р.А.



4.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости;
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;
- Измерение меаллосвязи;
-Измерение сопротивления контура заземления.

01 . 12.2021 31.12.2021 ВрИО начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. 
Начальник ЭТЛ Енин Р.А.

5) Техническое обслуживание ТП-803

5.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;
- Измерение меаллосвязи;
-Измерение сопротивления контура заземления.

01 . 12.2021 31.12.2021 ВрИО начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. 
Начальник ЭТЛ Енин Р.А.



6.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;
- Измерение меаллосвязи;
-Измерение сопротивления контура заземления.

01.12.2021 31.112.2021
ВрИО начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. 

Начальник ЭТЛ Енин Р.А.

7) Техническое обслуживание КТП-1254

7.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;
- Измерение меаллосвязи;
-Измерение сопротивления контура заземления.

01 . 12.2021 31.112.2021
ВрИО начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. 

Начальник ЭТЛ Енин Р.А.



8) Расчистка 0 3  ВЛ-6 кВ ПС-3 - ТП-753

8.1 Технологическая карта № 05.010 01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
9) Расчистка 0 3  ВЛ-0,4 кВ от фЛ КТП-33009

9.1 Технологическая карта № 04.042 01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
10) Расчистка 0 3  ВЛ- 0,4 кВ от фЛ1 КТЕ[-1463

10.1 Технологическая карта № 04.042 01.12.2021 30.12.2021 Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
11) Расчистка 0 3  ВЛ[-6 кВ ПС-20 - ТП-1011

11.1 Технологическая карта № 05.010 01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
12) Расчистка 0 3  ВЛ-бкВ ТП-909 - КТП-1452

12.1 Технологическая карта № 05.010 01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.

12.2 Расчистка 0 3  ТП-1991 01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.

Разработал:
Инженер ПТО

Согласовано:
Начальник ПТО

ВрИО начальника ПУ № 2 

Мастер ПУ № 1 

Начальник ЭТЛ

А.А. Огарь

А.В. Симонов 

О.Н. Чекун 

Л.А. Максимов 

Р.А. Енин



г  рафик работ
ПУ №3, ПУ №4 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России 

на декабрь 2021 года по Респ. Крым

^ Д А Ю
го инженера 

роны России 
елолуцкий 
202/ г .

№ Вид работ Дата начала 
работ

Дата окончания 
работ Ответственные лица

1) Техническое обслуживание ТП-2 мыс Чауда

1Л

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости;
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.



2) Техническое обслуживание ТП-702 с. Краснокаменка

2.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

3) Техническое обслуживание ТП-1 Песчаная балка

3.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

4) Техническое обслуживание КТЕ -1(404)Керчь, 9км трассы, в/г 69

4.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.



5) Техническое обслуживание КТП-2 Керчь, 9 км трассы, в/г 69

5.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в 111;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

6) Техническое обслуживание КТП-274 Керчь, ул. Цементная слободка, 50, в/г 2

6.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.112.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

7) Техническое обслуживание ТП-405.Керчь, ул Межд:^народная,1а, в/г 64

7.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в 111;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.



8) Техническое обслуживание ТП-406.Керчь, ул. Международная, 1а, в/г 64

8.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.11.2021 30.11.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

9) Техническое обслуживание ТП-40 "Новоозерное"

9.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Начальник ПУ-№3,4 Горбачев А.Ф.

10) Техническое обслуживание ТП-41 "Новоозерное"

10.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Начальник ПУ-№3,4 Горбачев А.Ф.



11) Техническое обслуживание ТП-42 "Новоозерное"

11.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Начальник ПУ-№3,4 Горбачев А.Ф.

12) Техническое обслуживание ТП-4 "Витино"

12.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Начальник ПУ-№3,4 Горбачев А.Ф.

13) Техническое обелуживание ТП-16 "Витино"

13.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в 111;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Начальник ПУ-№3,4 Горбачев А.Ф.



14) Техническое обслуживание РП-1 "Витино"

14.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.112.2021 Начальник ПУ-№3,4 Горбачев А.Ф.

15) Техническое обслуживание КТП-252 "Карьерное"

15.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Начальник ПУ-№3,4 Горбачев А.Ф.

16) Техническое обслуживание ТП-62 "Мирный"

16.1 Замена концевой муфты РУ-10кВ, яч.4, Т-2 01.12.2021 31.12.2021 Начальник ПУ-№3,4 Горбачев А.Ф.



17) Техническое обслуживание ТП 1 "Джанкой"

17.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.

18) Техническое обслуживание ТП 2 "Джанкой"

18.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.

19) Техническое обслуживание ТП 6 "Джанкой"

19.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С



20) Техническое обслуживание ТП-8 "Джанкой

20.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С

21) Техническое обслуживание ТП-9 "Джанкой"

21.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.112.2021 бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С

22) Техническое обслуживание ТП-16 "Джанкой"

22.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 31.12.2021 бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С



23) Техническое обслуживание ТП-1 "Мамут"

23.1

Технологическая карта 12.001 и 15.003.
При необходимости:
- выполнить доливку масла;
- разместитить нормальную схему в ТП;
- установить барьер в камере силового трансформатора;
- произвести замену селикагеля;
- восстановить освещение в ТП;
- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.

01.12.2021 30.12.2021 бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С

24) Осмотр КЛ 6 кВ ТП-406 - ТП-405 (Керчь) новое
24.1 Осмотр КЛ 01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
24.2 Осмотр концевых муфт в ТП -//- -//- Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

24.3 Осмотр охранной зоны -//- -//- Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

25) Осмотр каб. Ввод в ПС-Целимберная ВЛ-6 кВ ПС-Целимберная-ТП-406
25.1 Осмотр каб. ввода и ВЛ-бкВ ПС-Целимберная-ТП-406 01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

26) Осмотр КЛ 6 кВ ТП-72 - ТП -255 (Феодосия)
26.1 Осмотр КЛ 01.12.2021 31.12.2021 Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
26.2 Осмотр концевых муфт в ТП -//- -//- Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
26.3 Осмотр охранной зоны -//- -//- Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

27) Ремонт КЛ-10 кВ ТП-1 к ТП-6 Джанкой
27.1 Испытание КЛ 01.12.2021 31.12.2021 бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
27.2 Поиск место повреждения -//- -//- бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
27.3 Ремонт КЛ -//- -//- бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С

28) Осмотр КЛ-6 кВ ТП-909 к ТП-151 "Ай-Петри"
28.1 Осмотр КЛ 01.12.2021 31.12.2021 бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
28.2 Осмотр охранной зоны -//- -//- бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С

29) Осмотр КЛ-10 кВ ТП-1 к ТП-2 "Зеленогорское"
29.1 Осмотр КЛ 01.12.2021 31.12.2021 бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
29.2 Осмотр концевых муфт в ТП -//- -//- бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
29.3 Осмотр охранной зоны -//- -//- бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С



30) Осмотр КЛ-10 кВ ТП-2 к ТП-4 "Зеленогорское"
30.1 Осмотр КЛ 01.12.2021 31.12.2021 бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
30.2 Осмотр концевых муфт в ТП - / / - - / / - бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
30.3 Осмотр охранной зоны - / / - - / / - бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С

31) Осмотр КЛ-10 кВ ТП-2 к ТП-3 "Зеленогорское"
31.1 Осмотр КЛ 01.12.2021 31.12.2021 бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
31.2 Осмотр концевых муфт в ТП - / / - - / / - бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
31.3 Осмотр охранной зоны - / / - - / / -  ■ бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
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